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GRUPA AZOTY

JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o0.0.
ul. Kwiatkowskiego 8 ,33-101 Tarnéw
Laboratorium Diagnostyki Weterynaryjnej

$rodkow Spozywczych

ul. Gtowackiego 27, 33-300 Nowy Sacz

1 30 11, fax. 18 441 86 24

Nowy Sacz, dn.03.04.2025 r.

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR: JRCH/NL/W/B/1138/2025

1. Nazwa i adres klienta:

ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ

W WYSOWEJ

38-316 WYSOWA ZDROJ 69

2. Miejsce pobrania/punkt poboru:

STACJA UZDATNIANIA WODY

(W USCIU GORLICKIM

3. Rodzaj probek:

Woda do spozycia

4, Nr badania/kod prdbki:

W/B/FCH/1138/2025

8.Pochodzenie wody:

wodociag

9, Zakres badan:

Zgodnie ze zleceniem
W/B/FCH/1138/2025

5. Probki pobrane przez:

probkobiorce laboratorium: A.Wielocha zg. z norma PN-EN IS0 19458:2007 (A);

PN-1SO 5667-5: 2017-

6. Data pobrania/przyjecia probki: 31.03.2025 . 10. Stan probki w chwili .
; . Bez zastrzezen
7. Data wykonania badania probki: 31.03.2025 1. - 03.04.2025 1. przyjecia:
Wskazniki, metoda badania AIN/ZY Wynik badania Jednostka Wymagania? IR
Akceptowalny przez
BARWA PN-EN 1SO 7887:2012/Ap1:2015-06 Metoda D N, Z <5 [mg Pt/l] konsumentéw
i bez nieprawidtowych zmian
i A 7,93 )
pH PN-ENISO 10523:2012 N, Z temp.pomiaru 18,3°C (%) 6,5- 9,5
PRZEWODNOSC ELEKTRYCZNA PN-EN 27888:1999 (w 194
temp.25%) N, Z temp.pomiaru 18,3° C(*) Ws/cm 2500
SMAK PN-EN 1622:2006 PB-NL-3 - . Akceptowany praez
d.477.11.2016 N, Z bez nieprawidtowych zmian ) . onsur:nentow .
wyd. U i bez nieprawidtowych zmian
Akceptowalny przez
ZAPACH  PN-EN 1622:2006 N, Z bez nieprawidtowych zmian konsumentow
i bez nieprawidtowych zmian
. Akceptowalny przez
METNOSC PN-EN ISO 7027-1:2016-09 N, Z 0,76 NTU konsumentéw
i bez nieprawidtowych zmian¥
LICZBA BAKTERIlI Z GRUPY COLI met. fittracji .
membranowej PN-EN SO 9308-1:2014 -12+A1:2017-04 Az 0 jtk/100ml 0w 100 ml
LICZBA ESCHERICHIA COLI met. filtracji membranowej .
PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04 Az 0 jtk/100ml 0 w 100 ml
OGOLNA LICZBA MIKROORGANIZMOW
met. posiewu na agarze odzywczym w 22°C po 7zh A Z 78 jtk/1 ml Bez nieprawidtowych zmian?
PN-EN ISO 6222:2004

1 A- metoda akredytowana, N- metoda nieakredytowana,
2\W/g Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dn.7.12.2017r.,w sprawie ja

3) Zalecany zakres wartosci do 1,0

4 Zaleca sie aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: - 100 jtk/1 mlw w

- 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta

5| Informacja o przekroczeniach

Wartoéci podane na sprawozdaniu z badan ze znakiem wickszosci lub mniejszoéci sa rezultat
Niepewno$é wyniku podaje si¢ gdy ma to znaczenie dla miarodajnosci wyniku, lub jego zastosowania,

z wyspecyfikowanymi warto$ciami granicznymi na zyczenie klienta.
jtk/100ml- liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 ml
. o A
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Sprawozdanie zawiera 1 stron(;', spoxzz;:d'z'gle zostato w 2 egzempl
Wyniki odnosza sig wylacznie do badanej prébki. Sprawozdanie z badafi bez pisemnej zgody laboratorium n

jak tylko w catosci. Reklamacje mozna sktada¢ w terminie

arzach z czego 1 otrzymuje Klient a 1

(*) korekta o temperatury 25,0 °C wykonana za pomoca urzadzenia do kompensacji temperatury

7 - metoda zatwierdzona przez PPIS w Nowym Sgczu - Decyzja nr 117/2023 zdnia 13.12.2023r.
kosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi” (Dz. U. 2017 poz. 2294)

odzie wprowadzanej do sieci wodociagowej,

em badat, pozostale wartosci s3 wynikiem badan.
gdy ma to znaczenie dla zgodnodci
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i godpis: 03.04.2025 1.
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-Koniec sprawozdania —

je w Laboratorium
moze byé powielane inaczej,

14 dni od daty otrzymania sprawozdania z baflan.




